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DETALHE 01 - VISTA EXTERNA DO PORTÃO

ESC: 1/25

Fechadura Elétrica Embutida.

Interfone.
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Pavimento executado em

Paver.

Puxador para Portão em Aço

Inox.
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DETALHE 02 - VISTA INTERNA DO PORTÃO

ESC: 1/25

Eletroduto embutido no Pilar

Ø 

3

4

" Polegada.

Caixa de Passagem (2x4)

Polegadas.

Puxador para Portão em Aço

Inox.

Caixa de Passagem (2x4)

Polegadas.

Fechadura Elétrica Embutida.

Eletroduto embutido no

Portão Ø 

3

4

" Polegada.

Monofone.
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DETALHE 03 - POSICIONAMENTO MONOFONE

ESC: 1/25

Caixa de Passagem

(4"x2") Polegadas.

Eletroduto embutido na

Parede Ø 

3

4

" Polegada.

Trecho de parede que

deve ser recuperado após

a instalação do eletroduto.

PROJETO DE INSTALAÇÃO DO INTERFONE

ESC: 1/50

Monofone

Ver Detalhe 03

P

Caixa de Passagem de

Embutir (4"x2") Pol.

Ø 3/4" Pol

P

Caixa de Passagem de

Embutir (4"x2") Pol.

P

Ø 3/4" Pol

Ø 3/4" Pol

Ver Detalhe 04

Trecho de parede que

deve ser recuperado

após a instalação do

eletroduto.

Trecho de piso que

deve ser recuperado

após a instalação do

eletroduto.

Ver Detalhe 01

Ver Detalhe 02

DETALHE 04 - POSICIONAMENTO ELETRODUTOS

ESC: 1/50

Eletroduto embutido na

Parede Ø 

3

4

" Polegada.

Caixa de Passagem

(4"x2") Polegadas.

Caixa de Passagem

(4"x2") Polegadas.

Trecho de parede que

deve ser recuperado

após a instalação do

eletroduto.
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ESQUEMA GERAL DE LIGAÇÃO DO INTERFONE

ESC: 1/10

FASE

NEUTRO
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