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REDE DE ESGOTO
Escala 1/75
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Em planta

Em corte

Caixa de gordura

Em planta

Em corte

Caixa de passagem

Calha Vertedoura Tubo de Limpeza 150mm

Tubo de Limpeza 150mm
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Calha Vertedoura

Saída 100mm Saída 100mm

Entrada 100mm Saída

Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários
Escala 1/50.

Tubo de Limpeza 150mm
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Obs: número de contribuintes = 50

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO:

V = 4320,00 litros.

V = 1.60 x N x C x T
V = 1.60 x 50 x 50 x 1,08

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA:

V = 1000 + 50(46 + 50,8)
V = 5840,00 litros.

V = 1000 + 50(50 x 0,92 + 254 x 0,2)
V = 1000 + N(C x T + K x Lf)
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CAIXA CLORADORA:
V = 320 LITROS

7
0

Rede de Esgoto

Rede de Esgoto

FA

V. adotado = 6245,8 litros.

V = 5338,60 litros.

DETALHE TUBOS DE VENTILAÇÃO ACIMA DA LAJE
Escala 1/25
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