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DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA:

V = 10560,00 litros
V = 10,56m³

V = 1000 + 200(50 x 0,58 + 0,2 x 94)
V = 1000 + N(C x T + K x Lf)

Obs1: número de contribuintes = 200
165 - Alunos / 35 - Funcionarios

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO:

V = 12000 litros.

V = 1.60 x N x C x T
V = 1.60 x 200 x 50 x 0,75

V = 12m³

Diametro interno = 2,88m
Filtro anaeróbio 1

V útil = 7,82m³

Diametro interno = 2,38m
Filtro anaeróbio 2

V útil = 5,34m³
Filtros anaeróbios Total
V útil = 13,16m³
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Obs2: Limpeza anual do tanque séptico
Obs3: Deverá conter placa de
identificação conforme NBR 7229

Obs: Deverá conter placa de
identificação conforme NBR 13969
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